Zary dnia 21.08.2018r.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnig
Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej
w Zarach

DZP-3830-23/(1)/18
Do wiadomosci wykonawcow

Dotyezy: przetargu nieograniczonego na dostawe gazow medycznych dla 105.Kresowego Szpitala
Wojskowego z Przychodnig SPZOZ w Zarach

W zwiagzku z wnioskami o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, ztozonymi przez
wykonawcow, dziatajac w imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2015 r. ,poz. 2164 ze zm.), wyjasniam, co nastgpuje, oraz wprowadzam
do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia nastgpujace zmiany:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 3

Majac na uwadze zasady uczciwej konkurencji, prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie butli gazu
medycznego mieszaniny 50% podtlenku azotu i 50% tlenu o pojemnosci wodnej 111 i zawartosci 3,23 m3
gazu. Jednoczesnie zobowiazujemy sie do nalezytego przeliczenia wymaganej ilosci gazu, a mianowicie:

1) 10 butli 10 litrowych (2,8 m3 mieszaniny) to 28 m3 wymaganej ilosci mieszaniny,

2) 28 m3:3.,23 m3 gazu w butli 11 litrowej to 8,67 butli 11 litrowych,

3) czyli w zaokragleniu do petnych butli — 9 butli 11 litrowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 3

Majac na uwadze wygode personelu, a takze w dalszym ciggu zasady uczciwej konkurencji, prosimy
Zamawiajgcego o dopuszezenie butli, ktorej podstawa zaopatrzona jest w koteczka, umozliwiajace jej fatwe
transportowanie. Podstawa na koteczkach jest integralng czescig butli i nie zmniejsza jej stabilnosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza butle, ktérej podstawa zaopatrzona jest w koteczka, umozliwiajace jej
latwe transportowanie.

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 3

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, czy Zamawiajacy stosuje gaz medyczny mieszani¢ 50% podtlenku
azotu i 50% tlenu w poloznictwie?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, stosowanie gazu medycznego mieszania 50% podtlenku azotu i 50%
tlenu w poloznictwie.

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 3

Jezeli odpowiedZz na pytanie nr 3 brzmi ,tak”, to czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania produktu
leczniczego, gazu medycznego mieszaniny 50% podtlenku azotu i 50% tlenu, ktory oprécz wskazania do
stosowania w krotkotrwatych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do stosowania i
okreslony sposéb podawania w potoznictwie zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego?

Informacje zawarte w ChPL s3 jedynym wigzacym kryterium medycznym, co do zastosowania produktu
leczniczego. opartym na badaniach klinicznych i zawieraja zamknigty katalog wskazai do stosowania. Wage
zapisow zawartych w charakterystyce produktu leczniczego oraz braku ich swobodnej interpretacji podkresla
rowniez w orzecznictwo- wyrok KIO z dn. 1.06.2012 sygn. 1004/12.Jezeli ogdlnie dostgpne sg produkty
lecznicze posiadajace rejestracje we wskazaniach, w ktérych maja by¢ uzyte, niedopuszczalna jest zamiana na
inne produkty lecznicze, ktére nie posiadajg rejestracji w danym wskazaniu. Dziatanie tego rodzaju nalezy
identyfikowa¢ z eksperymentem medycznym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z
05.12.1996 ze zmianami, Dz. Ustaw z 201 1r. nr 277 poz. 1634.




Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego mieszaniny 50%
podtlenku azotu i 50% tlenu, ktéry oprdcz wskazania do stosowania w krétkotrwatych, bolesnych procedurach

medycznych, posiada wskazania do stosowania i okreslony sposéb podawania w poloznictwie zawarte w
Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 3

Czy, ze wzgledu na bezpieczenstwo pacjentéw, Zamawiajacy wymaga zaoferowania wraz z ustnikami filtrow

o okreslonej skutecznosci filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niz 99,999 % i
potwierdzenie tego o$wiadczeniem producenta?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zaoferowania wraz z ustnikami filtrow o okreslonej skutecznosci filtracji
bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niz 99,999 % bez potwierdzenia o§wiadczeniem producenta.

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania zaworu dozujacego gwarantujgcego bezpieczenstwo mikrobiologiczne,
czyli mozliwos¢ dezynfekeji jego zewnetrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi (Plan Higieny
Szpitalnej)? Zawoér dozujacy jest tzw. strefg dotykowa - czyli podlegajaca dezynfekcji.

Odpowiedz: Zamawiajagcy wymaga zaoferowania zaworu dozujacego gwarantujacego bezpieczenstwo
mikrobiologiczne.

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 3

W dalszym ciggu majac na uwadze zasady uczciwej konkurencji, prosimy Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
zaoferowanie ustnika oraz zaworu dozujacego innego producenta, a zatem o innym opisie handlowym, ale
rownowaznych. Jednoczesnie podkreslamy, iz oferowane przez nas produkty sa najwyzszej jakosci, kompatybilne
i bezpieczne.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zawér dozujacy oraz ustnik innego producenta rbwnowaznego z opisem
warunkiem jest kompatybilnos¢ z pozostatym sprzgtem.

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 3

Czy, majac na uwadze mozliwo$¢ zanieczyszczenia/kontaminacji, a takze uszkodzenia wnetrza zaworu
dozujacego w okresie, kiedy nie jest uzywany, czyli ustnika, Zamawiajacy wymaga, aby zawor dozujacy byt
zintegrowany z zaworem wydechowym, tworzgc bezpieczng strefe bezdotykowa, w ktorej nie ma mozliwosci
przypadkowego uszkodzenia zaworu, a przede wszystkim zanieczyszczenia/kontaminacji?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga, aby zawor dozujacy byt zintegrowany z zaworem wydechowym, tworzac
bezpieczng strefe bezdotykowa, w ktdrej nie ma mozliwosei przypadkowego uszkodzenia zaworu, a przede
wszystkim zanieczyszczenia/kontaminacji.

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zaworu z przewodem o df. 3 m. Zgodnie z nasza wiedza brak jest
zaworéw, ktorych przewody maja dlugos¢ min. 5 metrow. Jednoczesnie wymoég ten nie ma zadnego
uzasadnienia, gdyz butle z gazem medycznym mieszanig 50% podtlenku azotu i 50% tlenu nalezy umieszczac,
ze wzgledow bezpieczeiistwa, na przystosowanych do nich wézkach, co dodatkowo zabezpiecza ich wysoka
mobilnosé.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci zawoér z przewodem o dt. 3 m.

Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 3

Majac na uwadze pytanie nr 9 prosimy Zamawiajacego o okreslenie, czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
wraz z butlami stosownych wozkow?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia wozkow.

Pytanie nr 11 dot. par. 4 pkt. 2

Ze wzgledow technicznych prosimy Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dostarczanie oryginatu faktury w
innym terminie, czyli po faktycznej realizacji dostawy. Wraz z dostawa dorgczany bedzie inny dokument.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczanie oryginatu faktury w innym terminie po czasie dostawy
asortymentu.



Zestaw nr 2
Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy wymaga aby mozliwe bylo podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50% tlen
1 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczno$ci kontrolowania morfologii krwi w oparciu o
odpowiedne zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, ktérg Wykonawca winien
dolaczy¢ do oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza, aby mozliwe bylo podawanie leku w postaci
mieszaniny gazowej 50% tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczno$ci kontrolowania
morfologii krwi w oparciu o odpowiedne zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu
Leczniczego. Zamawiajacy nie wymaga dofaczenia Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby pracownik przysziego Wykonawcy, ktéry odpowiedzialny jest za
szkolenie personelu z zakresu obslugi systemu podawania mieszaniny gazowej tlenu i podtlenku azotu
50/50 posiadal odpowiednia wiedz¢ i umiejetnosci w tym zakresie, potwierdzone stosownym
certyfikatem wydanym przez producenta systeméw dostarczania gazu? Czy na etapie badania ofert
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wezwania Wykonawcodw do przedlozenia w/w certyfikatu.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga, aby pracownik przysztego Wykonawcy, ktéry odpowiedzialny jest
za szkolenie personelu z zakresu obstugi systemu podawania mieszaniny gazowej tlenu i podtlenku
azotu 50/50 posiadal odpowiednig wiedze i umiejetnosci w tym zakresie, nie ma wymogu aby
pracownik posiadat certyfikat .

Pozostala tres¢ specyfikacji istotnych warunkdéw zamdéwienia pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowaé, jako integralng czg$¢ specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia. /\
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