POLSKA

105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNE] w ZARACH

Bl i
wsozons 20 [AT

Zary 24.09.2019 r.

Do wiadomosci Wykonawcow
105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-28-2019(1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe ambulanséw sanitarnych

W zwigzku z wnioskami o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
ztozonymi przez wykonawcow, dziatajac w imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 1,214
ustawy z 29.1.2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
wyjas$niam, co nastgpuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
nastepujace zmiany:

ZESTAW 1

1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydltuzenie terminu realizacji do 10.12.2019r
Odp. Zamawiajacy wyraza zgodg.

2. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulanse wyposazone w standardowa tapicerke
foteli kierowcy i pasazera?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie poza opisanym w SIWZ.

3. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulans w ktérym, poprzez drzwi prawe jest
zapewniony dostep do 1 szt. plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym
(tzw. podwdéjny dostep do plecaka/torby — z przedziatu medycznego i z zewnatrz pojazdu)?

QOdp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie poza opisanym w SIWZ.

4. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulans bez przetwornicy napiecia 12/230V?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

5. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulans wyposazony w dwa akumulatory o
pojemnosci sumarycznej 184 Ah?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

6. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulanse wyposazone w panel sterowania
montowany na lewej Scianie?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

7. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulanse wyposazone w przegrode z drzwiami o
wysokosci 170 cm spetniajace norm¢ PN EN 1789+A2 ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

8. Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulans wyposazony w fotel u wezglowia noszy
bez funkcji przesuwu?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.
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9. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulanse nie wyposazone w niebieskie $wiatla LED
umieszczone w bocznych lusterkach i botnikach przednich?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

10. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulanse wyposazone w (glosnik o mocy 100W
zamontowany w pasie przednim, glosnik w obudowie z tworzywa sztucznego)?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

11. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulanse bez funkcji wiaczania sygnalizacji
dzwigkowo-$wietlnej realizowane przez jeden glowny wlacznik umieszczony w widocznym,
tatwo dostepnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

12. Czy Zamawiajacy wymaga aby ambulanse posiadty system rozprowadzenia chtodnego powietrza
klimatyzacji na calej jego powierzchni poprzez 6 wylotow z czego dwa w przedniej, dwa w
srodkowej i dwa w tylnej czgsci?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga proponowanego rozwiazania.

13. Czy Zamawiajacy wymaga aby system sterowania ambulansu umieszczony w przedziale
medycznym posiadat ponizsze funkcje?

System sterujacy i nadzorujacy instalacj¢ elektryczna zabudowy pojazdu wyposazony w :

«  wyswietlacz dotykowy o przekatnej ekranu min. 7 cali, przystosowany do pracy w niskich
temperaturach, umieszczony w przedziale medycznym,

« funkcje wlaczania/wylaczania o$wietlenia wewnetrznego (rozproszonego i punktowego) w
przedziale medycznym,

«  funkcje wlaczania/wylaczania o$wietlenia zewnetrznego wraz z sygnalizacja dzialania,

«  funkcje zegara z prezentacja aktualnej daty i godziny,

«  funkcje termometru z prezentacja aktualnej temperatury wewnatrz i na zewnatrz pojazdu,

«  funkcje obrazujaca otwarcie/niedomknigcie drzwi przesuwnych oraz drzwi tylnych,

« funkcje wy$wietlania stanu natadowania akumulatoréw wraz z sygnalizacja graficzng i
dzwigkowa stanu alarmowego,

«  zabezpieczenie zapobiegajace uszkodzeniu akumulatoréw poprzez nadmierne roztadowanie,

« funkcje sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacja przedzialu medycznego z mozliwoscig
regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st.,

«  funkcje sterowania wentylatorem,

«  funkcje sterowania termoboxem,

+  funkcje zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o okreslonej porze,

+  funkcje monitorowania prawidtowosci dziatania odbiornikéw elektrycznych wchodzacych w
sktad zabudowy pojazdu.

QOdp. Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga proponowanego rozwigzania.

ZESTAW 11

Pytanie 1.

Czy Zamawiajacy oczekuje, aby transporter noszy gléwnych posiadat system automatycznego sktada-
nia/rozktadnia goleni przednich i tylnych przy zatadunku/roztadunku transportera do/z ambulansu nie
wymagajacy jakichkolwiek czynnosci zwiazanych ze zwalnianiem blokad, weciskania przyciskow itp.?
Jest to rozwiazanie, ktére umozliwia bezpieczne wykonywanie czynnosci zatadunku/roztadunku przez
jedna osobg. Rozwigzanie, ktore wymaga zastosowania dZzwigni jest mniej ergonomiczne oraz w duzo
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wiekszym stopniu niebezpieczne przy wykonywaniu tej czynnosci przez jedna osobe. Ptynna i ergo-
nomiczna obsluga transportera podczas wprowadzania noszy do ambulansu i wyprowadzania z niego,
przy maksymalnym zachowaniu bezpieczenstwa i minimalnym obcigzeniu ratownikéw.

Odp. Zamawiajacy nie oczekuje opisanego rozwigzania.

Pytanie 2.

Opis w pkt. 91 wskazuje na konkretne rozwigzanie, konkretnego producenta zestawu transportowego
Medirol. Norma PN-EN 1865-1 dopuszcza kotka transportera o rozmiarze min 150mm. Czy majac na
uwadze powyzsze, Zamawiajacy w ramach uczciwej konkurencji dopusci transporter z kotkami o
érednicy 152 mm spelniajacy wymagania normy PN-EN 1865-1 we wszystkich punktach.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie transportera z kotkami o $rednicy 152 mm,
przy jednoczesnym zachowaniu pozostatych wymaganych parametrow w SIWZ.

Pytanie 3.

Opis w pkt. 94 wskazuje na konkretne rozwigzanie, konkretnego producenta zestawu transportowego
Medirol. Réznica udzwigu wynosi zaledwie 5 kg, roznica ta nie ma wptywu na rzeczywista funkcjo-
nalnosé sprzetu a ma za zadanie ograniczenie konkurencji. Czy majac na uwadze powyzsze, Zamawia-
jacy w ramach uczciwej konkurencji dopusci transporter o udzwigu 270 kg?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza transporter o udzwigu 270 kg przy speieniu pozostatych wymaganych
parametréow w SIWZ.

Pytanie 4.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania nowy model noszy wyposazony sktadane a nie chowane
tylne raczek do przenoszenia z dodatkowa funkcjg noszy umozliwiajacg transport poszkodowanego w
pozycji siedzacej analogicznie jak na krzesle transportowym P4

Uzasadnienie Nowe nosze posiadaja funkcjonalnos¢ umozliwiajaca ztozenie noszy (poprzez skrocenie
ramy) do pozycji krzesta gdzie pacjent jedzie na noszach z nogami opuszczonymi do dotu analogicz-
nie jak na krzesle transportowym . Taka konstrukcja jest bardzo przydatna w przypadku transportu
pacjentow np. w waskich klatkach czy tez w windzie gdzie dzigki mozliwosci skrocenia dugosci ramy
mamy mozliwo$¢ zmiesci¢ si¢ do windy w bloku z pacjentem transportowanym na nosach bez ko-
niecznosci jego znoszenia po schodach. Jednak funkcja ta wymusza koniecznos¢ ztozenia tylnych (na
zdjeciu dolnych raczek) a nie ich wsuwania w ramg po to by unikna¢ ich uszkodzenia w trakcie trans-
portu pacjenta w pozycji siedzacej

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie S.

Czy Zamawiajacy dopusci krzesto kardiologiczne o udzwigu 250 kg i wadze 11,8 kg z mozliwoscia
rozbudowy o system ptozowy stuzacy do sprowadzania ciezkich pacjentow po schodach?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6.

Czy Zamawiajacy dopusci krzesetko kardiologiczne ktérego siedzisko i oparcie wykonane jest z mate-
rialu winylowego wysokiej odpornosci, odpornego na $cieranie, pekniecia i umozliwiajace tatwe
czyszczenie i dezynfekcje z mozliwoscia szybkiego i fatwego demontazu ?

Odp. Zgodnie z STWZ.
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Pytanie 7.

Czy Zamawiajacy na zasadzie réwnowaznosci dopusci krzesto zgodne z wymaganiami aktualnej
normy o udzwigu 159 kg, wadze 10 kg, kotkach w rozmiarze 50 i 75 mm i szerokosci 500 mm ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 111

Dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu realizacji do 10.12.2019r
QOdp. Zamawiajacy wyraza zgode.

2. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulanse wyposazone w standardowa tapicerke
foteli kierowcy i pasazera?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

3. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulans o dtugosci wnetrza przedziatu medycznego
3m?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

4. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowana ambulans z drzwiami bocznymi wyposazonymi w
zewnetrzny stopien ?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie poza opisanym w SIWZ.

5. Czy Zamawiajacy dopusci i do zaoferowania ambulans wyposazony w silnik o pojemnosci

powyzej 217
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

6. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulanse bez asystenta bocznego wiatru?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

7. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulans w ktorym, poprzez drzwi prawe jest
zapewniony dostep do 1 szt. plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym
(tzw. podwdjny dostep do plecaka/torby —z przedzialu medycznego i z zewnatrz pojazdu)?

QOdp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

8. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulans bez przetwornicy napigcia 12/230V?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie poza opisanym w SIWZ.

9. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulans wyposazony w dwa akumulatory o
pojemnosci sumarycznej 184 Ah?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie poza opisanym w SIWZ.

10. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulanse wyposazone w panel sterowania
montowany na lewej scianie?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

11. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulanse wyposazone w przegrode z drzwiami o
wysokosci 135 cm spelniajace normg¢ PN EN 1789+A2 ?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.
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12. Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulans wyposazony w fotel u wezglowia noszy
bez funkcji przesuwu?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

13. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulanse nie wyposazone w niebieskie $wiatta LED
umieszczone w bocznych lusterkach i blotnikach przednich?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

14. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulanse wyposazone w (glosnik o mocy 100W
zamontowany w pasie przednim, glo$nik w obudowie z tworzywa sztucznego)?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

15. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulanse bez funkcji wiaczania sygnalizacji
dzwigkowo-$wietlnej realizowane przez jeden gitéwny wiacznik umieszczony w widocznym,
fatwo dostepnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie poza opisanym w SIWZ.

Wykonawcy zobowigzani sg uwzgledni¢ powyzsza zmiang podczas sporzadzania oferty.
Pozostata tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowaé jako integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamo-

wienia.
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